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BEZEICHNUNG Neubauzubau Fehrwehrgebdude Roitham am
Traunfall
Gebaude(-teil) Neubauteil

Nutzungsprofil Veranstaltungsstatten und Mehrzweckgebaude
Stralle Pfarrhofstrale 6

PLZ/Ort 4661 Roitham

Grundstiicksnr. 1310;1311/3

Umsetzungsstand Planung
Baujahr 2022
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Roitham
KG-Nr. 42154
Seehohe 425m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBR.i: Der Referenz-Helzwirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
chne Berucksichligung allfalliger Ertrdge aus Warmertckgewinnung, zu halten.

WWWB: Der W wi bedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als ﬂachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Helzenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des geb&udetechnischen Systems bericksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Wammeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Réumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim h
Befeuchtung dargestelit.

KEB: Beim Kihlenergiebedarf werden zusétzlich zum Kthlbedarf die Verluste des
Kuhlsystems und der Kéltebereitstellung beriicksichtigt.

f wird der aliféllige Energiebedarf zur

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima, Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleucht lebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und enlspncht dem Energlebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

HWB ger,sk PEB sk CO 2¢q,sk f GEE,sK

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als fiachenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hélfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenerglebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Belriebsstrombedarf, Kihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziiglich allfalliger Endenergieertrége und zuziglich eines daflr notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entsprichi jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

foee: Der Gesamtenergleefflzlenz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzlglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
{Anforderung 2007).

PEB: Der Prim4renergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieftlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em ) und einen
nicht erneuerbaren (PEB nem ) Anteil auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Hquivalenten
Kohlendloxidemlsslonen (Treibhausgase), einschlieflich jener fir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Kiimamodel
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie und
Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegentiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme elnes normlerten Benutzerinnenverhaltens. Sle geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfiiche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschulz* des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtiinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Geselzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfiache (BGF) 204,9 m? Heiztage 277d Art der Luftung RLT mit WRG
Bezugsflache (BF) 163,9 m? Heizgradtage 3746 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 10239 m? Klimaregion NF Photovoltaik - KWp
Gebadude-Hullflache (A) 723,3m? Norm-AuRentemperatur -149°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,71 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primér)

charakteristische Lange (Ic) 1,42m mittlerer U-Wert 0,27 W/im2K WW-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-BGF -m? LEK -Wert 24,12 RH-WB-System (primar)

Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundér, opt.)

Teil-Vg -m? Kéltebereitstellungs-System

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Nachweis liber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Anforderungen

Referenz-Heizwérmebedarf HWBRefrk = 76,2 kWh/m?a entspricht HWBRefrKzul = 83,1 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 70,1 kWh/m?a

AuReninduzierter Kithibedarf KB*Rk = 0,9 kWh/m®a entspricht KBRk,zu = 1,0 kWh/m®a
Endenergiebedarf EEBRrk = 128,6 kWh/m?a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,66 entspricht feEERKzu = 0,75
Erneuerbarer Anteil mind. 5 % von der fGEE Anforderung entspricht Punkt 5.2.3 a, b oder ¢

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf
Heizwé&rmebedarf
Warmwasserwarmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszah! Raumheizung
Energieaufwandszahl Heizen
Betriebsstrombedarf

Kiithlbedarf

Kihlenergiebedarf
Energieaufwandszahl Kiihlen
Befeuchtungsenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Endenergiebedarf
Primarenergiebedarf
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar
Priméarenergiebedarf erneuerbar
aquivalente Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 24.08.2021
Giiltigkeitsdatum 23.08.2031
Geschéftszahl 2021630

Qn,Ref,5K 18 318 kWh/a HWBRefsk = 89,4 kWh/m?a
Qh,sk 16 858 kWh/a HWBsk = 82,3 kWh/m?a
Qtw 2 394 kWh/a WWWB = 11,7 kWh/m?a
QHEBSK = 24 272 kWhl/a HEBgk = 118,4 kWh/m?a
eawzww = 1,82
eawzRH = 1,09
eanzH = 1,17
Qgss 416 kWh/a BSB = 2,0 kWh/m?a
Qke,sk 5073 kWh/a KBsk = 24,8 kWh/m?a
Qkes,sk - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
eawzk = 0,00
QBefEB,SK - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
QBeEB 4 443 kWh/a BelEB = 21,7 kWh/m?a
QEeeB sk 29 131 kWh/a EEBsk = 142,2 kWh/m?a
QpeB,sk 35619 kWh/a PEBsk = 173,8 kWh/m?a
QPpeBn.em. sk 31504 kWh/a PEBn.em.sk = 153,7 kWh/m?a
Qpegem.sk = 4116 kWh/a PEBem sk = 20,1 kWh/m2a
Qcozeqsk = 7 060 kg/a CO2eqsk = 34,5 kg/m?a
feeesk = 0,65
QpvE,sK - kWh/a PVE expPoRT,sk = - kWh/m2a
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten, Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grunden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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